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Часть I: Общая информация 

1.1 Внимание 

 
1. Убедитесь в правильной работе устройства. 

2. Установку и ремонт устройства должны проводить квалифицированные специалисты. 

3. Выключатель защиты от утечки должен быть установлен рядом с устройством. 

4. Во избежание утечек не используйте поврежденные кабели и выключатели. 

5. Не открывайте электрическую коробку устройства, не отключив электропитание. 

6.При транспортировке устройства не наклоняйте его более, чем на 45° в любом направлении. 

7. Перед началом техобслуживания отключите питание устройства. 

8. Устройство предназначено для установки снаружи, не устанавливайте его в тесном пространстве 

без хорошей вентиляции. 

9. Не устанавливайте устройство вблизи легковоспламеняющихся или взрывоопасных предметов. 

10. Не блокируйте воздухозаборник или выпускное отверстие устройства. 

11. Когда устройство находится в выключенном состоянии в течение более 5 часов при 

температуре окружающей среды ниже 2 ℃, слейте воду из устройства для предотвращения 

образование льда. 

12. К работе с данным устройством не допускаются лица (включая детей) с ограниченными 

физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта либо 

знаний, если только им не был предоставлен контроль или инструкция по использованию 

прибора лицом, ответственным за их безопасность. 

13. Соблюдайте безопасное расстояние между устройством и другим оборудованием в 

соответствии с местными нормами, также необходимо обеспечить доступ для обслуживания 

устройства. 

14. Источник питания: диаметр электрических кабелей, а также напряжение источника питания 

должны соответствовать указанному на устройстве значению. Все устройства должны быть 

заземлены в соответствии с действующим законодательством соответствующей страны. 

15. Обратите внимание, что горячая вода из устройства не должна использоваться для питья. 
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Часть II Установка 

2.1 Транспортировка 

В процессе транспортировки не наклоняйте устройство более, чем на 45° в любом 

направлении. 

Устройство в упаковке можно перевозить с помощью автопогрузчика или ручной тележки. 

2.2 Требования к месту установки 

Данное устройство предназначено для установки снаружи, не устанавливайте его в тесном 

помещении. 

При выборе места установки учитывайте следующее:  

● Место установки должно быть достаточно просторным и хорошо проветриваемым. 

● Место установки должно быть пригодным для отвода воды. 

● Выберите ровный горизонтальный участок, который сможет выдержать вес устройства. 

● Не устанавливайте устройство в захламленных местах, в местах, где есть скопление

опавших листьев либо плохая вентиляция. 

● Не устанавливайте устройство вблизи легковоспламеняющихся или взрывоопасных 

предметов. 
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      . 

Неисправ- 

ность 

Возможные причины Решение 

Устройство 

не работает 

◇ Сбой питания 

◇ Плохое соединение с питанием

◇ Перегорел предохранитель  

◇ Выключите переключатель, 

проверьте источник питания 

◇ Найдите причины и устраните их

◇Замените предохранитель 

Насос 

работает, но 

слишком 

шумно, и 

вода не 

циркулирует 

◇ Недостаточно воды в системе

◇Во время циркуляции воды 

присутствует воздух 

◇В системе закрыт какой-то 

клапан 

◇Засорился фильтр 

◇Проверьте и заполните водой

◇ Спустить воздух из системы 

водоснабжения

◇Откройте все клапаны  

◇Очистите фильтр 

Низкая 

теплоотдача 

◇Недостаточно хладагента

◇ Плохая изоляция системы 

водоснабжения 

◇ Остановка осушающего фильтра

◇ Воздушный теплообменник 

неэффективен 

◇ Недостаточный поток воды 

◇ Найдите течь и заправьте

стандартным количеством 

хладагента 

◇ Улучшите теплоизоляцию

◇Замените осушающий фильтр

◇ Очистите теплообменник 

◇ Очистите водяной фильтр  

Компрессор 

не работает 

◇ Сбой питания 

◇ Контактор компрессора вышел 

◇Проверьте и решите проблему 

◇Замените контактор 

из строя 

◇ Плохое соединение 

◇ Защита от перегрева 

◇ Температура воды на выходе 

слишком высокая 

◇ Недостаточный поток воды 

◇ Проверьте и обновите соединение 

◇ Проверьте и решите проблему

◇Установите правильную температуру  

◇ Очистите водяной фильтр и спустите 

воздух из системы водоснабжения 

Компрессор 

работает, но 

слишком 

шумно 

◇ Жидкий хладагент поступает в 

компрессор 

◇ Разрушены внутренние детали  

◇Недостаточно хладагента 

◇ Проверьте расширительный клапан

◇Замените компрессор 

◇Добавьте хладагент 



- 38 -

Вентилятор 

не работает 

◇ Конденсатор поврежден 

◇ Вентиляторы плохо закреплены

◇ Сгорел электромотор

◇Контактор вышел из строя 

◇Замените его

◇Зафиксируйте их, как следует

◇Замените электромотор

◇Замените контактор 

Компрессор 

работает, но 

нет нагрева 

◇ Утечка хладагента 

◇ Неисправность компрессора 

◇ Найдите течь и заправьте

стандартным кол-вом хладагента 

◇Замените компрессор 

Защита от 

низкого 

потока воды 

◇ Гидравлический выключатель

вышел из строя 

◇ Недостаточный поток воды 

◇Замените выключатель 

◇ Очистите фильтр и спустите воздух 

Чрезмерное 

давление 

нагнетания 

◇ Слишком много хладагента

◇ Неконденсирующийся газ в 

холодильном цикле 

◇ Недостаточный поток воды 

◇ Откачайте лишний хладагент

◇Спустите газ 

◇ Проверьте циркуляцию и увеличьте 

поток 

Низкое 

давление 

всасывания 

◇ Остановка осушающего фильтра

◇ Недостаток хладагента 

◇ Чрезмерное падение давления в 

теплообменнике 

◇Замените фильтр 

◇ Найдите течь и заправьте 

хладагентом 

◇ Проверьте открытие электронного 

расширительного клапана 
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 VI   

AVH-10-25S, AVH-13-25S 
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AVH-15-25S 
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AVH-18-25S 
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